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建筑节能设计气象参数规范 

1 范围 

本标准确定了建筑节能设计常用气象参数和补充气象参数的确定方法及典型数据。 

本标准适用于山东省新建、改建和扩建的民用与工业建筑节能设计、节能评估和供暖通风与空气调

节设计等相关工作。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 50736  民用建筑供暖通风与空调设计规范 

3 术语和定义 

下列术语及定义适用于本标准。 

3.1  

室外空气计算参数 outdoor design conditions 

基于室内温湿度要求保证的程度，并考虑经济合理等因素，按规定的统计方法确定的在设计计算中

采取的室外气象参数。常用的室外计算参数包括干球温度、相对湿度、湿球温度、含湿量、焓值、风速

和压力等。 

3.2  

历年值 annual value 

逐年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。 

3.3  

累年值 normal value 

多年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份的某一时段的累年平均值或极值。 

3.4  

不保证天数 the number of not-guaranteed days 

冬季室外空气日平均温度低于室外计算日平均温度的日数，或夏季室外空气日平均温度高于室外

计算日平均温度的日数。 

3.5  
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不保证小时数 the number of not guaranteed hours 

夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数，或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度

的小时数。 

3.6  

供暖度日数 heating degree days  

一年中，当室外日平均温度低于标准规定的冬季供暖室内设计温度时，将日平均温度与室内设计温

度的差值进行累计的和，用HDD表示。供暖度日数，是从需要供暖的强度和需要供暖的天数两个方面反

映一地气候寒冷程度的指标。 

3.7  

空调度日数 cooling degree days  

一年中，当室外日平均温度高于夏季空调室内设计温度时，将日平均温度与室内设计温度的差值进

行累计的和，用CDD表示。空调度日数，是从需要空调降温的强度和需要空调降温的天数两个方面反映

一地气候炎热程度的指标。 

3.8  

滑动平均法 moving average method  

在一系列有序数据中，逐个地将其中每一数据通过计算替换为包括该数据在内的一组数据（5天）

的平均值，以消除某些随机变化和短周期变化影响的统计方法。 

3.9  

典型气象月 typical meteorological month（TMM） 

在累年的时间跨度内，依据气象观测数据的月平均值而选取的某年的某个月，该年该月气象观测数

据的月平均值与累年对应月份气象观测数据的平均值最接近。 

3.10  

典型气象年 typical meteorological year（TMY） 

由12个逐月的典型气象月构成的一个假象年。典型气象参数据取自于12个典型气象月，并对月间的

逐时气象参数进行平滑处理。典型气象年的逐时气象数据主要用于建筑物的能耗模拟。 

3.11  

水平面太阳总辐射照度 horizontal global solar irradiation 

到达水平地面上的太阳直射辐射照度和散射辐射照度之和。 

3.12  

水平面太阳散射辐射照度 

由于大气对太阳辐射的散射作用，从半球天空到达水平地面的那部分太阳辐射照度。 

3.13  
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法向太阳直射辐射照度 

与太阳直射方向相垂直的平面上接收到的太阳的直射辐射照度。 

4 常用气象参数 

4.1  室外空气计算参数 

4.1.1  供暖室外计算温度 

采用历年不保证5d的日平均温度。 

4.1.2  冬季通风室外计算温度 

采用累年最冷月月平均温度的平均值。 

4.1.3  冬季空气调节室外计算温度 

采用历年不保证1d的日平均温度。 

4.1.4  冬季空气调节室外计算相对湿度 

采用累年最冷月月平均相对湿度的平均值。 

4.1.5 夏季空气调节室外计算干球温度 

采用历年不保证50h的干球温度。 

4.1.6 夏季空气调节室外计算湿球温度 

采用历年不保证50h的湿球温度。 

4.1.7 夏季通风室外计算温度 

采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。 

4.1.8 夏季通风室外计算相对湿度 

采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 

4.1.9  冬季室外平均风速 

采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值。 

4.1.10  冬季室外最多风向的平均风速 

采用累年最冷3个月最多风向（静风除外）的各月平均风速的平均值。 

4.1.11 夏季室外平均风速 

采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。 

4.1.12 冬季最多风向及其频率 

采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率， 
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4.1.13  夏季最多风向及其频率 

采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率。 

4.1.14 年最多风向及其频率 

采用累年最多风向及其平均频率。 

4.1.15 冬季日照百分率 

采用累年最冷3个月各月平均日照百分率的平均值。 

4.1.16 冬季室外大气压力 

采用累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值。 

4.1.17 夏季室外大气压力 

采用累年最热3个月各月平均大气压力的平均值。 

4.1.18  年最大冻土深度 

采用累年年最大冻土深度的平均值。 

4.1.19 极端最高温度 

采用历年极端最高温度， 

4.1.20 极端最低温度 

采用历年极端最低温度。 

4.1.21  累年极端最高温度平均值 

采用累年极端最高温度的平均值。 

4.1.22  累年极端最低温度平均值 

采用累年极端最低温度的平均值。 

4.1.23 历年最低日平均温度 

采用历年日平均温度中的最低值。 

4.1.24 历年最热月平均相对湿度 

采用历年月平均温度最高的月份的相对湿度平均值。 

4.1.25 夏季空气调节室外计算日平均温度 

采用历年平均不保证5d的日平均温度。 

4.1.26 夏季空气调节室外计算逐时温度 

夏季空气调节室外计算逐时温度按下式确定： 

𝑡𝑠ℎ = 𝑡𝑤𝑝 + 𝛽 ∙ ∆𝑡𝑟                             （4.1.26-1） 
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∆𝑡𝑟 =
t𝑤𝑔−t𝑤𝑝

0.52
                                 （4.1.26-2） 

式中：𝑡𝑠ℎ——室外计算逐时温度（℃）； 

𝑡𝑤𝑝——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃），按本标准第4.1.9条采用； 

𝛽——室外温度逐时变化系数，按GB 50736-2012 中表4.1.11采用； 

∆𝑡𝑟——夏季室外计算平均日较差，按式（2）计算； 

t𝑤𝑔——夏季空气调节室外计算干球温度（℃），按本标准第4.1.5条采用。 

4.1.27 夏季新风逐时计算焓值 

采用24个时刻累年平均每年不保证7h的空气焓值。可按本标准附录C采用。 

4.1.28 冬季设计用室外逐时计算温度 

分为冬季供暖室外逐时计算温度和冬季空气调节室外逐时计算温度。 

4.1.29 冬季供暖室外逐时计算温度 

采用所有日平均温度为供暖计算温度±0.2℃范围内的温度曲线的逐时平均值计算得出。可按本标准

附录D采用。 

4.1.30 冬季空气调节室外逐时计算温度 

采用所有日平均温度为冬季空气调节室外计算温度±0.2℃范围内的温度曲线的逐时平均值计算得

出。 

4.1.31 室外空气计算参数的选取，可按本标准附录 A~附录 D 采用。 

4.2 夏季太阳辐射照度 

4.2.1 基本原则 

夏季太阳辐射照度，应按7月21日的太阳赤纬计算确定。 

4.2.2 夏季太阳总辐射照度 

建筑物各朝向垂直面与水平面的太阳总辐射照度。可按本标准附录E采用。 

4.2.3 夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度 

透过建筑物各朝向垂直面与水平面标准玻璃的太阳直接辐射照度和散射辐射照度。可按本标准附

录F采用。 

4.3 度日数 

4.3.1  供暖度日数值（HDD18）  

采用历年供暖度日数（基础温度为18℃）。可按本标准附录G采用。 

4.3.2  空调度日数值（CDD26）  

采用历年空调度日数（基础温度为26℃）。可按本标准附录G采用。 
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4.4 设计计算用供暖期天数 

4.4.1  供暖室外临界温度的选取，一般民用建筑宜采用5℃。 

4.4.2  设计计算用供暖期天数，按累年日平均温度稳定低于或等于供暖室外临界温度的总日数确定。可

按本标准附录H采用。 

5 典型气象年参数 

5.0.1  采用日平均温度、最高温度、最低温度、平均相对湿度、平均风速、水平面太阳辐射等六要素，

典型气象年生成方法按本标准附录J.2确定。 

5.0.2  本标准附录J.1典型气象年（TMY）数据中的13项逐时气象参数、单位、精度应符合表1的规定。 

表1 典型气象年（TMY）参数构成 

气象参数 单 位 精 度 

干球温度 ℃ 0.1℃ 

大气压力 hPa 0.1hPa 

相对湿度 % 1% 

含湿量 g/kg 0.1g/kg 

风 向 / / 

风 速 m/s 0.1m/s 

水平面太阳总辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

法向太阳直射辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

水平面太阳散射辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

南向太阳总辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

北向太阳总辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

东向太阳总辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

西向太阳总辐射照度 W/m2 0.1W/m2 

6 补充气象年参数 

参考ASHRAE方法的设计用气象参数 

参考American Society of Heating，Refrigerating，and Air Conditioning Engineers（ASHRAE，美国供

暖、制冷与空调工程协会）方法的设计用气象参数，以不同不保证日数（或小时数）为统计基准的设计

用气象参数，本标准参考ASHRAE方法的设计用气象参数采用表2中的统计方法得到。 

表2 参考 ASHRAE 的设计用计算参数统计方法 

统计标准 设计参数 统计方法 

按干球 冬季供暖计算温度 历年不保证 1d，5d，10d 的日平均温度 
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温度排列 冬季空调计算温度 历年不保证 6h，24h，48h 的干球温度 

夏季空调计算日平均温度 历年不保证 1d，5d，10d 的日平均温度 

夏季空调计算温度（及其对应 

平均湿度温度） 

历年不保证 10h，50h，100h 的干球温度 

及其对应的湿球温度 

按含湿量 

排列 

冬季加湿湿度（及对应平均 

相对湿度和干球温度） 

历年不保证 10h，50h，100h 的含湿量 

及其对应的相对湿度和干球湿度 

夏季除湿湿度（及对应平均 

相对湿度和干球温度） 

历年不保证 10h，50h，100h 的含湿量 

及其对应的相对湿度和干球湿度 

按焓值 

排列 

冬季新风计算焓值 

（及对应干球温度） 

历年不保证 10h，50h，100h 的空气焓值 

及其对应的干球湿度 

夏季新风计算焓值 

（及对应干球温度） 

历年不保证 10h，50h，100h 的空气焓值 

及其对应的干球湿度 
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附录 A  室外空气计算参数 

表 A  室外空气计算参数 

台站信息 

台站名称 济南 青岛 

台站编号 1 2 

统计年份 2013-2025 2013-2025 

台站海拔（m） 165 25 

年平均温度 年平均温度（℃） 12.5 12.5 

室外计算温、湿度 

供暖室外计算温度（℃） -12.2 -8.8 

冬季通风室外计算温度（℃） -8 -4.8 

冬季空调室外计算温度（℃） -14.7 -11.6 

冬季空调室外计算相对湿度（%） 47.5 46.4 

夏季空调室外计算干球温度（℃） 31.7 33.6 

夏季空调室外计算湿球温度（℃） 24.2 26.1 

夏季通风室外计算温度（℃） 27.8 29.7 

夏季通风室外计算相对湿度（%） 59 68.1 

夏季空调室外计算日平均温度（℃） 26.4 26.6 

风向、风速及频率 

夏季室外平均风速（m/s） 1.5 1.5 

夏季最多风向 E WNW 

夏季最多风向的频率（%） 14 9 

夏季室外最多风向的平均风速（m/s） 1.6 1.5 

冬季室外平均风速（m/s） 2.1 1.8 

冬季最多风向 WSW WNW 

冬季最多风向的频率（%） 11 17 

冬季室外最多风向的平均风速（m/s） 3.2 2.3 

年最多风向 E WNW 

年最多风向的频率（%） 12 14 

冬季日照百分率 冬季日照百分率（%） 69 65 

大气压力 
冬季室外大气压力（hPa） 968 1020.1 

夏季室外大气压力（hPa） 951.2 998.1 

极端参数 

极端最高气温（℃） 41 38.8 

极端最低气温（℃） -26 -22.2 

历年极端最高气温平均值（℃） 37.3 35.7 

历年极端最低气温平均值（℃） -20.8 -16 

累年最低日平均温度（℃） -16.7 -19 

累年最热月平均相对湿度（%） 66 70 
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附录 B  夏季空调典型日室外逐时计算温度 

表 B  夏季空调典型日室外逐时计算温度 

台站名称 济南 青岛 淄博 烟台 潍纺 

台站编号 1 2 3 4 5 

时 刻 

1 23 23 23 23 23 

2 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 

3 22 22 22 22 22 

4 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 

5 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 

6 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 

7 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 

8 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 

9 26 26 26 26 26 

10 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 

11 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 

12 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 

13 31 31 31 31 31 

14 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 

15 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 

16 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 

17 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 

18 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 

19 31 31 31 31 31 

20 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 

21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 

22 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 

23 24．3 24．3 24．3 24．3 24．3 

24 24. 24. 24. 24. 24. 
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附录 C  夏季空调逐时新风计算焓值 

表 C  夏季空调逐时新风计算焓值 

台站名称 济南 青岛 淄博 烟台 潍纺 

台站编号 1 2 3 4 5 

时 刻 

1 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 

2 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 

3 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 

4 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 

5 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 

6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 

7 73 73 73 73 73 

8 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 

9 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 

10 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 

11 77 77 77 77 77 

12 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 

13 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 

14 80 80 80 80 80 

15 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 

16 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 

17 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 

18 79 79 79 79 79 

19 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 

20 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 

21 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 

22 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 

23 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 

24 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 
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附录 D  冬季供暖典型日室外逐时计算温度 

表 D  冬季供暖典型日室外逐时计算温度 

台站名称 济南 青岛 淄博 烟台 潍纺 

台站编号 1 2 3 4 5 

时 刻 

1 -8.9 -6.9 -9.1 -7.9 -8.9 

2 -9.4 -6.4 -9.4 -9.4 -9.4 

3 -8.9 -5.9 -8.9 -8.9 -8.9 

4 -9.3 -6.3 -9.3 -9.3 -9.3 

5 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 

6 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 

7 -10 -10 -10 -10 -10 

8 -9.6 -9.6 -9.6 -9.6 -9.6 

9 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 

10 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 

11 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 

12 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 

13 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 

14 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 

15 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 

16 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 

17 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 

18 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 

19 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 

20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 

21 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 

22 -8.1 -8.1 -8.1 -8.1 -8.1 

23 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 

24 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 
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附录 E  夏季太阳总辐射照度 

表 F  夏季太阳总辐射照度 

单位：W/m2 

透明度等级 1 2 3 透明度等级 

朝  向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝  向 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

6 52 250 445 52 250 52 250 445 52 52 250 445 52 52 250 445 52 445 18 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

7 83 421 630 83 421 83 421 630 83 83 421 630 83 83 421 630 83 630 17 

8 131 537 692 131 537 131 537 692 131 131 537 692 131 131 537 692 131 692 16 

9 258 593 661 258 593 258 593 661 258 258 593 661 258 258 593 661 258 661 15 

10 361 576 542 361 576 361 576 542 361 361 576 542 361 361 576 542 361 542 14 

11 424 493 365 424 493 424 493 365 424 424 493 365 424 424 493 365 424 365 13 

12 448 364 162 448 364 448 364 162 448 448 364 162 448 448 364 162 448 162 12 

13 424 199 158 424 199 424 199 158 424 424 199 158 424 424 199 158 424 158 11 

14 361 151 151 361 151 361 151 151 361 361 151 151 361 361 151 151 361 151 10 

15 258 135 135 258 135 258 135 135 258 258 135 135 258 258 135 135 258 135 9 

16 131 109 109 131 109 131 109 109 131 131 109 109 131 131 109 109 131 109 8 

17 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 7 

18 52 52 165 52 132 52 52 79 52 166 52 52 52 52 52 56 52 55 6 

日总计 3067 3964 4186 3067 3964 3066 3963 4212 3066 3180 3963 4185 3066 3066 3963 4189 3066 4188 日总计 

日平均 128 165 174 128 165 438 566.14 601.71 438 454.29 566.14 597.86 438 438 566.14 598.43 438 598.29 日平均 

朝  向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝  向 
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单位：W/m2 

透明度等级 1 2 3 透明度等级 

朝  向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝  向 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

6 52 250 445 52 250 52 250 445 52 52 250 445 52 52 250 445 52 445 18 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

7 83 421 630 83 421 83 421 630 83 83 421 630 83 83 421 630 83 630 17 

8 131 537 692 131 537 131 537 692 131 131 537 692 131 131 537 692 131 692 16 

9 258 593 661 258 593 258 593 661 258 258 593 661 258 258 593 661 258 661 15 

10 361 576 542 361 576 361 576 542 361 361 576 542 361 361 576 542 361 542 14 

11 424 493 365 424 493 424 493 365 424 424 493 365 424 424 493 365 424 365 13 

12 448 364 162 448 364 448 364 162 448 448 364 162 448 448 364 162 448 162 12 

13 424 199 158 424 199 424 199 158 424 424 199 158 424 424 199 158 424 158 11 

14 361 151 151 361 151 361 151 151 361 361 151 151 361 361 151 151 361 151 10 

15 258 135 135 258 135 258 135 135 258 258 135 135 258 258 135 135 258 135 9 

16 131 109 109 131 109 131 109 109 131 131 109 109 131 131 109 109 131 109 8 

17 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 7 

18 52 52 165 52 132 52 52 79 52 166 52 52 52 52 52 56 52 55 6 

日总计 3067 3964 4186 3067 3964 3066 3963 4212 3066 3180 3963 4185 3066 3066 3963 4189 3066 4188 日总计 

日平均 128 165 174 128 165 438 566.14 601.71 438 454.29 566.14 597.86 438 438 566.14 598.43 438 598.29 日平均 

朝  向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝  向 
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附录 F  夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度  

表 G  夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度  

单位：W/m2 

透明度等级 1 2 3 透明度等级 

朝  向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝  向 

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射 

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

6 43 145 43 301 43 145 43 301 43 145 43 301 43 145 43 301 301 43 18 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

7 67 366 67 361 67 366 67 361 67 366 67 361 67 366 67 361 361 67 17 

8 90 342 90 311 90 342 90 311 90 342 90 311 90 342 90 311 311 90 16 

9 112 364 112 186 112 364 112 186 112 364 112 186 112 364 112 186 186 112 15 

10 124 324 124 47 124 324 124 47 124 324 124 47 124 324 124 47 47 124 14 

11 130 224 130 0 130 224 130 0 130 224 130 0 130 224 130 0 0 130 13 

12 134 101 134 0 134 101 134 0 134 101 134 0 134 101 134 0 0 134 12 

13 130 134 130 130 130 134 130 130 130 134 130 130 130 134 130 130 130 130 11 

14 124 130 124 124 124 130 124 124 124 130 124 124 124 130 124 124 124 124 10 

15 112 124 112 112 112 124 112 112 112 124 112 112 112 124 112 112 112 112 9 

16 90 112 90 90 90 112 90 90 90 112 90 90 90 112 90 90 90 90 8 

17 67 90 67 67 67 90 67 67 67 90 67 67 67 90 67 67 67 67 7 

18 43 67 43 43 43 67 43 43 43 67 43 43 43 67 43 43 43 43 6 

朝  向 S SW43 W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝  向 
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单位：W/m2 

透明度等级 1 2 3 透明度等级 

朝  向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝  向 

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射 

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

6 43 145 43 301 43 145 43 301 43 145 43 301 43 145 43 301 301 43 18 

时 

刻 

（地 

方 

太 

阳 

时） 

7 67 366 67 361 67 366 67 361 67 366 67 361 67 366 67 361 361 67 17 

8 90 342 90 311 90 342 90 311 90 342 90 311 90 342 90 311 311 90 16 

9 112 364 112 186 112 364 112 186 112 364 112 186 112 364 112 186 186 112 15 

10 124 324 124 47 124 324 124 47 124 324 124 47 124 324 124 47 47 124 14 

11 130 224 130 0 130 224 130 0 130 224 130 0 130 224 130 0 0 130 13 

12 134 101 134 0 134 101 134 0 134 101 134 0 134 101 134 0 0 134 12 

13 130 134 130 130 130 134 130 130 130 134 130 130 130 134 130 130 130 130 11 

14 124 130 124 124 124 130 124 124 124 130 124 124 124 130 124 124 124 124 10 

15 112 124 112 112 112 124 112 112 112 124 112 112 112 124 112 112 112 112 9 

16 90 112 90 90 90 112 90 90 90 112 90 90 90 112 90 90 90 90 8 

17 67 90 67 67 67 90 67 67 67 90 67 67 67 90 67 67 67 67 7 

18 43 67 43 43 43 67 43 43 43 67 43 43 43 67 43 43 43 43 6 

朝  向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝  向 
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附录 G  山东主要城镇供暖度日数和空调度日数 

表 H  山东主要城镇供暖度日数（HDD18）和空调度日数（CDD26） 

城 镇 东经（度） 北纬（度） 海拔（m） HDD18（℃·d） CDD26（℃·d） 

济 南 36.67 180 165 2220 168 

青 岛 36.07 60 25 2411 21 

淄 博 36.8 120 130 2256 184 

枣 庄 34.82 90 170 2167 108 

东 营 37.45 15 45 2513 113 

烟 台 37.53 75 30 2442 48 

潍 坊 36.71 40 80 2735 63 

济 宁 35.42 38 200 2231 135 

泰 安 36.2 220 150 2490 74 

威 海 37.51 50 12 2501 28 

日 照 35.43 35 18 2375 39 

临 沂 35.06 110 110 2325 77 

德 州 37.45 22 190 2427 134 

聊 城 36.45 30 210 2468 96 

滨 州 37.36 20 95 2612 98 

菏 泽 35.24 42 240 2276 118 

 

 

 



DB37/T XXXX－2026 

17 

附录 H  山东省计算供暖期参数 

表 J  山东省计算供暖期参数表 

城镇 

计算供暖期 

天 
室外平均 

温度（℃） 

不同朝向平均太阳总辐射照度（W/m2） 

水平 南向 北向 东向 西向 

济南 92 1.8 97 104 33 56 53 

青岛 99 2.1 118 114 37 65 63 

龙口 108 1.1 104 108 35 57 59 

海阳 109 1.1 109 113 36 61 59 

长岛 106 1.4 105 110 35 59 60 

潍坊 117 0.3 106 111 35 58 57 

兖州 103 1.5 101 107 33 56 55 

成山头 115 2.0 109 116 37 62 63 

日照 98 2.1 125 119 41 70 66 

临沂 116 0.7 102 106 34 56 56 

费县 94 1.7 103 108 34 57 58 

德州 115 1.0 113 119 37 65 62 

陵县 111 0.5 102 110 34 58 57 

莘县 104 0.8 98 105 33 54 54 

惠民 111 0.4 101 108 34 56 55 

菏泽 111 2.0 104 107 34 58 57 

定陶 93 1.5 100 106 33 56 55 
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附录 J  典型气象年参数 

J.1  典型气象年（TMY）数据 

应按本标准所附光盘选取。 

J.2  典型气象年生成方法 

J.2.1  计算多年的逐日典型年计算用气象要素的长月累积分布函数值和月累计分布函数值，然后计算各

要素逐年各分析月的Finkelstein-Schafer（FS）统计值。 

𝐹𝑆𝑗(𝑦,𝑚) =
1

𝑛
∑ [𝑃𝐷𝐹𝑦,𝑚 (𝑋𝑗(𝑖)) − 𝑃𝐷𝐹𝑚 (𝑋𝑗(𝑖))]
𝑛
𝑖=1                  （J.2.1） 

式中：𝐹𝑆𝑗(𝑦,𝑚)——第j个气象参数值域在𝑋(𝑖)范围的𝐹𝑆(𝑦,𝑚)统计值； 

𝑃𝐷𝐹𝑦,𝑚 (𝑋𝑗(𝑖))——第j个气象参数值域在𝑋(𝑖)范围的𝑃𝐷𝐹值； 

y——研究对象年； 

m——研究对象年中的月份； 

n——参数值选取个数，取决于参数的始点值、终点值和步距，本文中为月份日数。 

𝑊𝑆(𝑦,𝑚) =
1

𝑀
∑ (𝑊𝐹𝑗𝐹𝑆𝑗)
𝑀
𝑗=1                    （J.2.2） 

式中：M——逐时气象参数选取的个数； 

𝑊𝑆(𝑦,𝑚)——y年m月的平均加权和； 

𝑊𝐹𝑗——第j个气象参数的加权因子； 

∑ (𝑊𝐹𝑗𝐹𝑆𝑗)
𝑀
𝑗=1 =1                      （J.2.3） 

J.2.2  在FS方法计算得到每个月权重系数最小的5个候选年之后，再对候选年该月的太阳辐射进行均方

根偏差计算。按照公式（C1.4），每个月均方根偏差最小的年份组成典型气象年（TMY）。 

𝑅𝑀𝑆𝐷 = [
∑ (𝐻𝑦,𝑚,𝑖−𝐻𝑎̅̅ ̅̅ )
𝑛
𝑖=1

𝑛
]

1

2
                       （J.2.4） 

式中：n——该月份的日数； 

𝐻𝑦,𝑚,𝑖——y年，m月，i日的水平太阳总辐射值； 

𝐻𝑎̅̅̅̅ ——多年日水平太阳总辐射平均值。 

J.2.3 气象参数的观测数据中存在缺测、漏测、异常的数据，应参考现行行业标准《地面气象观测规范  

第21部分：缺损记录的处理和不完整记录的统计》QX/T 65规定进行记录的处理统计。本标准按照以下

方法进行数据的预处理： 

1  温度采用调和分析的方法插补； 

2  风速、云量采用直线内插的方法插补； 

3  风向采用重复上一时刻的方法插补； 

4 水平面太阳总辐射照度和法向直射辐射照度采用本标准第3.2.5条条文说明中所给出的公式计算。 

J.2.4  典型气象年具有以下特征：其太阳辐射、空气温度与风速等气象数据发生频率分布与过去多年的

长期分布相似；其气象参数与过去多年的参数具有相似的日参数标准连续性；其气象参数与过去多年的

参数具有不同参数间的关联相似性。 

 



DB37/T XXXX－2026 

19 

附录 K  山东省各市推荐参考台站信息 

表 K  山东省各市推荐参考台站信息 

城 镇 站 名 纬度 经度 海拔高度（m） 

德州市 武城 37 116 24 

德州市 临邑 37 116 18 

德州市 德州 37 116 25 

德州市 陵城 37 116 17 

德州市 宁津 37 116 17 

滨州市 无棣 37 116 6.8 

滨州市 阳信 37 116 8.5 

济南市 商河 37 116 14 

滨州市 惠民 37 116 11 

德州市 乐陵 37 116 11 

济南市 章丘 37 117 263 

德州市 庆云 37 117 10 

淄博市 高青 37 117 11 

滨州市 滨州 37 118 17 

东营市 东营 37 118 6 

东营市 垦利 37 118 8.1 

烟台市 莱州 37 119 48 

烟台市 蓬莱 37 120 60 

烟台市 龙口 37 120 4.8 

烟台市 招远 37 120 117 

烟台市 栖霞 37 120 19 

烟台市 福山 37 121 53 

烟台市 烟台 37 121 82 

威海市 成山头 37 121 47 

威海市 文登 37 121 118 

聊城市 临清 36 115 34 

聊城市 聊城 36 115 36 

聊城市 阳谷 36 115 41 

聊城市 莘县 36 115 38 

德州市 齐河 36 116 24 

聊城市 茌平 36 116 29 

聊城市 东阿 36 116 28 

济南市 长清 36 116 98 
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城 镇 站 名 纬度 经度 海拔高度（m） 

济南市 平阴 36 116 79 

泰安市 肥城 36 116 112 

济南市 济阳 36 117 20 

滨州市 邹平 36 117 47 

济南市 济南 36 117 170 

淄博市 淄川 36 117 205 

淄博市 博山 36 117 189 

泰安市 泰山 36 117 1521 

泰安市 泰安 36 117 125 

济南市 莱芜 36 117 229 

淄博市 周村 36 117 85 

淄博市 淄博 36 117 34 

潍坊市 青州 36 118 103 

潍坊市 寿光 36 118 23 

淄博市 桓台 36 118 12 

淄博市 临淄 36 118 46 

潍坊市 临朐 36 118 149 

淄博市 沂源 36 118 305 

潍坊市 昌乐 36 118 78 

潍坊市 昌邑 36 118 21.3 

青岛市 平度 36 119 62 

潍坊市 潍坊 36 119 22 

潍坊市 安丘 36 119 77 

潍坊市 高密 36 119 51 

潍坊市 诸城 35 119 109 

青岛市 胶州 36 120 84 

青岛市 莱西 36 120 76 

烟台市 莱阳 36 120 41 

青岛市 崂山 36 120 54 

青岛市 即墨 36 120 47 

青岛市 青岛 36 120 76 

威海市 乳山 36 121 45 

烟台市 海阳 36 121 83 

威海市 石岛 36 121 6.8 

菏泽市 鄄城 35 115 48 

菏泽市 郓城 35 115 45 

菏泽市 菏泽 35 115 50 
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